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OPRA V A  STRECHY A  SPLA ŠK OV EJ K A NA LIZÁ CIE
BUDOV Y  ZŠ V RÚTOCK Á  58, BRA TISLA V A

PÔDORYS 1.NP (+0 ,000) -  ZDRA V OTECHNIK A E1.3-02

POZNÁMKA:
STÚPAČKOVÉ ZVODY K1-K5 SÚ VEDENÉ V KONŠTRUKCIÁCH STIEN A ICH POLOHA VO VÝKRESOCH JE IBA ORIENTAČNÁ,
KTORÁ VYCHÁDZA Z PRENESENIA POLOHY ZISTENEJ V PODKROVÍ DO NIŽŠÍCH PODLAŽÍ .
PO VYBÚRANÍ ROZVODOV SA STAVEBNE UPRAVÍ NARUŠENÁ STENA A POVRCHOVO UPRAVÍ ZÁKLADNOU OMIETKOU.
FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE ZAHRNUTÁ do časti ARCHITEKTÚRA.

SÚČASŤOU VÝMENY SÚ AJ NOVÉ UMÝVADLÁ A STOJÁNKOVÉ VODOVODNÉ BATÉRIE V TRIEDACH, VČÍTANE PRIPOJOVACÍCH POTRUBÍ.

PRECHOD CEZ STREŠNÚ KONŠTRUKCIU RIEŠI časť  ARCHITEKTÚRA.
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POZNÁ MK A :
PRI ZV ODOCH č .K 6ažK 14 ODSTRÁ NIŤ  EX ISTUJÚCU OBMUROV K U TA K , A BY NEBOL PORUŠENÝ OK OLITÝ K ER.OBK LA D!
PO V ÝMENE K A NA LIZAČNÝCH ZV ODOV  STA V EBNE UZA V RIEŤ  STÚPAČK U K ONŠTR. ZO SA DROK A RTÓNU V  PÔV ODNOM MIESTE.
NOV É ZV ODY BUDÚ NA POJENÉ NA  EX ISTUJÚCE PRIPOJOV A CIE ODBOČK Y  K  ZA RIAĎOV A CÍM PREDMETOM.
FINÁ LNU POV RCHOV Ú ÚPRA V U RIEŠI STA V EBNÁ  ČA SŤ .
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