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pripojit na obvodové uzemnenie objektu

FeZn fi

RIS

LEGENDA MIESTNOSTI:

C.M.|NAZOV MIESTNOSTI | PLOCHA | VYSKA STENY STROPY PODLAHY
001 |Sklad 5,71 omietka omietka beton
002 |EIl. rozvodna 7,16 omietka omietka beton
003 |Chodba 36,11 omietka omietka betén
004a|Vymennikova stanica (90,22 omietka omietka betdn
004b|Stara kotolna 158,35 omietka omietka betén
004c [Plynova kotolfa 63,46 omietka omietka betdn
004d [Plynomerna 16,27 omietka omietka betdn
004e|Chodba 34,99 omietka omietka betén
005 [Schodiskovy priestor 4,35 omietka omietka betdn
006 ([Sklad

007 [Sklad

008 ([Sklad

009 ([Sklad

010 |WC 1,00 obklad omietka betén

+FeZn fi=10
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NAPATOVE SUSTAVY:

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED GRAZOM EL. PRUDOM : PRIAMY DOTYK — ZAKLAD. IZOLACIA ZIVYCH CASTI (STN 33 2000-4-41, &.A.1)
— ZABRANY ALEBO KRYTY (STN 33 2000-4-41, 8.A.2)
— DOPLNKOVA OCHRANA PRUDOVYMI CHRANICMI (STN 33 2000-4-41, 8. 415.1)

NEPRIAMY DOTYK — SAMOCIN. ODPOJENIE NAPAJANIA (STN 33 2000-4-41, &.411)
— DOPLNKOVE OCHRANNE POSPAJANIE (STN 33 2000-4-41, &. 415.2)

VONKAJSIE VPLYVY :

LEGENDA ELEKTROINSTALACIE :
== - EL. ROZVADZAC

- SVORKOVNICOVA SKRINKA

—@ - DVOJZASUVKA JEDNOFAZOVA S POOTOCENYMI DUTINKAMI,

230V/I16A, BIELA, TYP LEGRAND 7

531 86

—C x - DVOJZASUVKA JEDNOFAZOVA S POOTOCENYMI DUTINKAMI,
S PREPATOVOU OCHRANOU, 230V/16A, BIELA, TYP LEGRAND S7 53! 86

UVEDENE V PROTOKOLE O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV

—@ - 2X ZASUVKA, 230V/16A, BIELA, TYP LEGRAND 7 531 80 + 2x RAMIK IP4L, TYP 7 540 2

—@ X - IX ZASUVKA, 230V/I6A, BIELA, TYP LEGRAND 7 531 80 + IX ZASUVKA S PREPATOVOU
OCHRANOU, 230V/I6A, BIELA, TYP LEGRAND S7 531 80 + 2X RAMIK IP44, TYP 7 540 2|

3

—f - TROJFAZOVA ZASUVKA NASTENNA, 400V/16A, IPLL, TYP LEGRAND 5 551 59

[e] - STOP TLACIDLO, TYP LEGRAND 0 695 49 V KRABICI 0 696 89, IP55

3 - - - - -
(ﬂf - TROJFAZOVA ZASUVKA S VYPINACOM, NASTENNA, 400V/I6A, IPLL, TYP LEGRAND 0 573 02

AN - PODLAHOVA KRABICA 18-MODULOVA, TYP LEGRAND 896 12 + 2x DVOJZASUVKA JEDNOFAZOVA
S POOTOCENYMI DUTINKAMI, 230V/16A, BIELA, TYP LEGRAND 771 64

- SKRINKA MIESTNEHO OCHRANNEHO POSPAJANIA, TYP OBO BETTERMANN 1809 V INSTALACNEJ

KRABICI PLEXO 220xI170x86MM

'+ 0,000 = + 226,000 m n.m. (0.T. = (-4,280 m)-(~0,080 m])

ZMENA DATUM PREVIEDOL
VYPRACOVAL PROJEKTANT PROJ. SO, PS KONTROLOVAL p
MENO | ING. BABCAK ING. BABCAK ING. BABCAK
REG. C. | 243K01998EZPABE1.1 | 243IK01998EZPABE1.1 2431K01998EZPA,BE1.1 %
PODPIS &
INVESTOR Univerzita P. J. Saférika v Kosiciach, Srobérova .2, 041 80 Kosice | OKRES Kosice RETAR
STABA  Administrativna budova v Botanickej zGhrade, Manesova 23, Kosice | OBEC Kodice Moldavskd 8
— rekonstrukcia elektroindtaldcie DATUM  06.2018 Kosice
R supeN P [roleT M 14
SO - PS Elektroinataldcia ERA 150
KGTOVANE V mm
0BSAH ARCH.EISLO
i 4 A NN
DISPOZICIA ZASUVKY-1.PP CAST "B RT-0218.£0-22




